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PIANO TERRA
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LEGENDA

DETTAGLIO RADIATORI E VENTILCONVETTORI

DETTAGLIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

RADIATORI
PIANO TIPOLOGIA N. ELEMENTI Q.TA'
TERRA R1 (h=90 CM) 9 1

8 5
7 1
6 2
4 2
3 1

R2 (h=70 CM) 6 1
3 2
2 8

CLIMATIZZAZIONE
PIANO TIPOLOGIA NOME QUANTITA'

TERRA C1 VENTILCONVETTO
RE A PAVIMENTO 32

PRIMO R1 (h=90 CM) 16 1
11 2
10 28
9 15

R2 (h=70 CM) 10 3
9 3
5 1

R3 (h=70 CM in
GHISA)

4 2

C2 SPLIT A PARETE 7

PRIMO C1 VENTILCONVETTO
RE A PAVIMENTO 13

C2 SPLIT A PARETE 4

PLAF CIRCOLARE
40 WATT


