LEGENDA SIMBOLI

Interruttore

Interruttore con protezione P53

Pulsante a relé
Canadle metallico 200x75 mm con setto separatore

Presa bipolare 10/16A+T tipo schuko
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Quadro elettrico di distribuzione

2 k“‘ﬂv Quadro prese costituoto da:
é Presa 3P+N+T 16A con interblocco

Presa 2P+T 16A con interblocco

Proiettore tipo NITEKO Urano U72H-00 — Proiettore a LED (1.000)

Proiettore tipo NITEKO Urano U36H-00 — Proiettore a LED (1.000)

Modulo di emergenza

Punto Luce a Parete

Apparecchio illuminante di emergenza con scritta

Apparecchio illuminante di emergenza direzionale

Conduttore di terra da 25 mmgq

Scatola 3 posti

Cassetta di derivazione
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Cassetta di derivazioneantideflagrante

Presa bipolare 10/16A+T tipo schuko con coperchio di protezione IP55

Plafoniera tipo NITEKO ATEX—EXD-2X58 — Plafoniera ATEX a tubi LED (1.000)

Pozzetto in pvc 40x40 cm con dispersore zincato lunghezza 1,5m
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Rev. Data Descrizione

MINISTERO DELLA DIFESA

Appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di:
"Ristrutturazione ed Adeguamento a norma Magazzini”

Codice esigenza: n° 235108

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Impresa Esecutrice :

SINERGIE TECNOLOGICHE

RIGA SRL - Via della Magliana, 295 - 00146 Roma
Email: riga@rigasrl.it
Tel: 06.55.26.16.07 - 06.55.02.892 Fax: 06.55.26.34.08 P.lva 03522901002

ORDINE DEGLI INGEGNER
PROMINCIA DI TARANTO

Progettista :

Dott. Ing.

CECERE Martino
N. 1398

Titolo Elaborato :

Gestione 47 Ed. ex fabbri
Impianti Elettrici
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Locale Impianto Sprinkler
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